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Olemasolev Viljandi - Suure-Jaani kiudoptiline

sidekaabel, OPGW ja ühendsukarp tõstetud

ümber paigaldatud L134B/L105B masti nr 166Y

Liinile L507 paigaldatud olemasolevasse

sidekanalisatsiooni uus 48-kiuline metallivaba

maakaabel. Kaabel otsatatud olemasolevasse

sidekappi paigaldatud 19'' paneelis täies mahus

SC-pesadega.

Olemasolevast sidekaevust pinnaseni paigaldatud

mõlemad kaablid plasttorusse Ø160.  L134B ankru

mastini kasutati kaabli kaitseks poolitatavaid torusid

Ø110, L507 M165 mastini paigaldati

kaablikaitsetoru Ø110.
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