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Kaablid (15 kV ja 0,4 kV) paigaldada kinnisel meetodil kaablitoru labipuurimise teel paigaldussiigavusega

Vana-Pendre

sissessditude ja kraaviga ristumise kohal ning maanteedarse heki ja polispuude vahelises trassikoridoris
min 1 m siigavusele olemasolevast maapinnast (sh. teekattepinnast) ja kraavi pohjast. Puude alt ja
korvalt ning kivihunniku alt labiminekul suurendada paigaldussiigavust 1,2 m-le maapinnast.

Kinnisel meetodil paigaldatava 16igu pikkus on 126 m (joonisel tdhistatud kollasega) ning vajadusel-
voimalusel voib t66d teostada kahes 16igus.

projekteeritud 15 kV ja 0,4 kV kaabelliinid
Al 3x50 20 kV / AXPK4G120
2 x 1250N @110 puurimistoru, L=126 m
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maapinnast Uldjuhul liivapadjale, naidatud 16ikudes kaitsetorusse./Kaabli jatkumuhvid teha kaablitrassi sirgele
osale ja kaitsta poolitatavate kaitsetorudega muhvist 2 m kau/gu/seni.
2. Lahtisekaeve korral raiuda puud ja vosa kaablitrassi kaistevoondi ulatuses. Raiejaatmed utiliseerida.
3. Ristumised sissesdiduteedega teha kaitsetorus miy/ stigavusel teekatte pinnast.
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. Koik katted taastada peale kaevetoid vastavaltgemasolevale olukorrale. Kaablite paigaldus kaablikaevises ja
~katete taastamine vastavalt kaablikaevise ristidike joonisele.
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