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Hu__ FRESH-100, varskedhuklapp vélisseinas +13l/s, asukohaga lae all.

% +15 |/s | akendes virskedhu klapid

Keldris on loomulik ventilatsioon labi vélis seinte torude kaudu.
Aknad koos tuulutus avadega

V-1-V-10 véljatdmmet (katuseventilaatorit) juhitakse 5-astmelisest regulaatorist vastavalt ruumi kasutusele.
@PL-Puhastusluuk. Paigaldada tuleklapi juurde ja pustikust alla tuleku juurde.
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Viljandi maakond, Paistu vald, Paistu kiila, Raamatukogu tee 2
Paistu sotsiaalkeskus
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1. KORRUS VENTILATSIOON EKE PROJEKT

AS VILJANDI EKE PROJEKT LOATA KASUTAMINE JA PALJUNDAMINE KEELATUD




